Quick installation guide

Temperaturrelais und MINIKA® Strom- und Spannungsrelais Messgeréate MINIPAN®  Schaltrelais und Steuerungen Messumformer

Netz- und Anlagenschutz

Um das Gerét betreiben zu kbnnen, miissen
mindestens:

A1 & A2, L1...N sowie die Wandler (1|1...3|2)
angeschlossen werden.

1.

Programm Nummer 7 einstellen.
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Vor Beginn der Arbeiten Anlage & Gerat

WARNUNG! Gefahrliche elektrische
spannungsfrei schalten.

Spannung!
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Verhaltnis der verwendeten Stromwandler
einstellen.

Verhaltnis der verwendeten
Spannungswandler anpassen (1,0 wenn
keine verwendet werden).
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Grenzwert der Uberwachung einstellen.

5.

Das Relais K3 des EFR muss direkt oder
indirekt auf einen Trennmechanismus
zwischen Netz und Erzeuger wirken, wie z.B.
einen NA-Schutz oder ein Kuppelschalter.
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